Слайд №1
Средне-Поволжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Межрегиональный отдел государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением.

Слайд №2
ДОКЛАД
Состояние промышленной безопасности на объектах, эксплуатирущих оборудование, работающие под избыточным давлением.
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Слайд №3
Объекты, на которых используется оборудование, работающее
под избыточным давлением

На подконтрольной территории Управления эксплуатируются опасные производственные объекты, имеющие в своем составе 24670 технических устройств. На диаграмме показано распределение по видам технических устройств. 
Из них паровых котлов 1236, водогрейных котлов 158, котлов утилизаторов 64, сосудов, работающих под давлением -15768, трубопроводов пара – 1689). 
 Количество технических устройств представлено на слайде№3



Слайд №4
Распределение по классам опасности оборудования, работающие под избыточным давлением. В Управление зарегистрировано 636 ОПО эксплуатирующих оборудование, работающее под избыточным давлением.



Слайд №4

За 4 квартал 2018 года Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности проводился в отношении 51 опасного производственного объекта, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением, (за аналогичный период 2017 года – 26).
За данный период количество проверок объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением,                      по которым выявлены правонарушения, составило 8 (за аналогичный период 2017 года – 7), в рамках режима постоянного государственного надзора – 1.
Количество нарушений выявленных за 4 квартал 2018 года в области промышленной безопасности составило 188 (за аналогичный период 2017 года – 63).
Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 17  (за аналогичный период 2017 года – 13).
Общая сумма административных штрафов составила                                     500 тыс. рублей (за 4 квартал 2017 года – 260 тыс. рублей).
Аварий и несчастных случаев не зарегистрировано. Однако произошло значительное увеличение инцидентов на опасных производственных объектах при эксплуатации тепловых сетей. Так за 4 квартал 2018 года произошло (16) инцидентов на трубопроводах, зарегистрированных в Управлении, за аналогичный период 2017 года зарегистрировано (8). 
В связи с резким увеличением в текущем году количества инцидентов на тепловых сетях г. Самара, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей, и возможного возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, по согласованию с Прокуратурой Самарской области, в период с 29 января по 11 февраля 2019 года, Управлением была проведена внеплановая выездная проверка АО «ПТС».
По результатам проверки было выявлено 164 нарушения обязательных требований нормативно-технических документов в области промышленной и энергетической безопасности.
Наиболее существенные из них:
- До начала применения на опасном производственном объекте не проводится экспертиза промышленной безопасности и внеочередное техническое освидетельствование трубопроводам тепловых сетей после проведения восстановительного ремонта, вследствие инцидентов на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено данное техническое устройство.
- Не выполняются мероприятия по устранению замечаний, сделанные в процессе экспертизы технических устройств - в ряде экспертиз промышленной безопасности отсутствует запись эксперта, подтверждающая выполнение мероприятий, срок которых истек.
- При эксплуатации систем тепловых сетей не обеспечивается надежность теплоснабжения потребителей (с начала отопительного сезона 2018-2019 года произошло не менее 23 инцидентов на тепловых сетях, приведших к нарушениям в теплоснабжении потребителей).
- Объемы ремонтов тепловых сетей не обеспечивают поддержание исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния (из 744,8 км. тепловых сетей отработали нормативный срок 516,4 км.). В 2018 году переложено только 3,7 км. тепловых сетей (т.е. менее 0,5% от общей протяженности). При текущей динамике замены отработавших нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей количество инцидентов будет ежегодно возрастать.
По результатам проверки выдано предписание. Проверки выполнения предписания будут проведены в мае 2019 и до начала отопительного сезона 2019-2020 годов.
По ст. 9.1, ст. 9.11 КоАП РФ возбуждено 2 дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица АО «ПТС» и 14 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц АО «ПТС», в т.ч. в отношении исполнительного директора и главного инженера.

Слайд №5

Основные показатели в области промышленной безопасности представлены на слайде №5

	№ п/п
	Основные показатели надзорной деятельности
	Оборудование работающее под давлением

	
	
	за 4 квартал  2017 г.
	за 4 квартал 2018 г.

	1.
	Число поднадзорных предприятий (юридических лиц)
	667
	636

	2.
	Количество проверок, всего, в том числе:
	26
	51

	2.1.
	плановые проверки
	7
	9

	2.2.
	внеплановые проверки
	19
	42

	3.
	Количество выявленных нарушений
	63
	188

	4.
	Количество наложенных административных наказаний
	13
	17

	5.
	Общая сумма административных штрафов
	260
	500





Показатели надзорной деятельности за 4 квартал 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросли.

Слайд №6
Характерными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
- нарушение технологического процесса и требований правил промышленной безопасности при эксплуатации;
- отсутствие автоматизации или недостаточная автоматизация производственных процессов на опасных производственных объектах;
- неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля.
- допуск к обслуживанию оборудования несоответствующей квалификации и необученного персонала;
Основной проблемой, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации поднадзорных опасных производственных объектов, является изношенность основных производственных фондов. 
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Распределение по классам опасности (всего 636 ОПО)
Распределение по классам опасности (всего 547)	51;
 8%
2; 
0,34 %
516; 
81,13%
67; 
10,53%

I класс опасности	II класс опасности	III класс опасности	IV класс опасности	51	2	516	67	Столбец1	Паровые котлы	Водогрейные котлы	Котлы утилизаторов	Сосуды, работающие под давлением	Трубопроводы пара	1236	158	64	15768	1689	
